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PRZYJAZNE SRODOWISKU

SWIADECTWO
Nr OS/385/CUE/17

potwierdzajace, ze :

kociol wodny ,,KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL 150 NG”

z automatycznym podajnikiem paliwa,
o nominalnej mocy cieplnej 120 kW opalany granulatem drzewnym tzw. ,peletami”
Symbole: PKWiU 27.52.12.0
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

KLIMOSZ Sp. z o.0.

43-250 Pawlowice, ul. Zjednoczenia 6

spetnia wymagania dotyczace ochrony srodowiska ustalone w PN-EN 303-5:2012

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium
Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan: nr
145/16-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w
produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.
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URZADZENIE
PRZYJAZNE SRODOWISKU

SWIADECTWO
Nr OS/385/CUE/17

Kociol KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL 150 NG z automatycznym podajnikiem
paliwa.
Badany zgodnie z wymaganiami EN 303-5: 2012.

Wymagania
Parametr Miano Uzyskana wartos¢ norm i
przepiséw
Granulat drzewny tzw. ,pelety”
o
= Q! Ml/kg 18,0 bez wymagan
= A
a - 0,3 <0.5
wr 6,2 <11
Moc cieplna kW 122 > Qn
Sprawnos¢ n % 92,0 > 89 — 5 klasa
5 CcoO 156 < 500 — 5 klasa
= NO, ) 185 bez wymagan
2z mg/m’
E 0oGC 7 <20 -5 klasa
Pyl 15 <40 -5 klasa
2 Tspsr e 105
= Strumien
£ | masy spalin g/s 82 bez wymagan

“!'w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
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